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- PLANIMETRIA DI CANTIERE -
[D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - ALLEGATO XV, punto 2.1.4 ]

| N.B.: Documento dinamico da aggiornare periodicamente durante i lavori |

Progetto di sostituzione del generatore di calore installato nella
Centrale Termica di Via della Sorgente con un nuovo gruppo termico
modulare a condensazione, per una potenza totale pari a 309.10 kW,
a servizio della Sede Camerale di Via F.lli Rosselli n. 4 a Viterbo (VT)

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

NOTE
PLANIMETRIA DI CANTIERE

IL TECNICO:
Ing. Paolo Bacchiarri

STUDIO TECNICO  INGEGNERIA        Via Isonzo 8/a - 01027 Montefiascone (VT)                          e-mail: studio.bacchiarri@gmail.com
PAOLO BACCHIARRI               P.iva 00329990568 - C.F. BCC PLA 51A01 F499H             Tel. 348/6950579  -  Tel./Fax 0761/820625
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TIPO DI CAVO E POSA IN CANTIERE  
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OBBLIGHI DELL'IMPRESA

SCHEMA TIPO DI IMPIANTO ELETTRICO PER CANTIERE EDILE

15

3 ,50
m
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VIETATO L'ACCESSO
AI NON ADDETTI

AI LAVORI

Percorso di uscita VERSO IL BASSO

Percorso di uscita ORIZZONTALE

Percorso di uscita VERSO L'ALTO

CENTRALE
TERMICA

MAGAZZINO

1

4

2

3

DN 50

Canna fumaria coibentata
Øe/Øi 300/250 mm, interna

in acciaio inox esterna in
rame che sbocca all'esterno2

2

Pianta Piano 2° Seminterrato - scala 1:50

Q.E.

Tubazioni interrate a -1.00m dal piano
strada di Via della Sorgente preisolate
con guaina in polietilene ed isolante in
schiuma rigida poliuretanica

5 Vasi di espansione a
diaframma esistenti
capacità 250 lt ciascuno

Estintore 6 kg
34A233BC

Tubazione gas
esistente a vista

Tratto verticale della tubazione gas
esistente a vista con rubinetto di
intercettazione generale

Regolatore di
pressione gas

M

M

V.I.C. omologata
ISPESL

1/2"

Addolcitore Bewamat
esistente

Tubazioni interrate  preisolate con
guaina in polietilene ed isolante in
schiuma rigida poliuretanica

Ø 160

Interruttore elettrico generale di
alimentazione del gruppo termico

1"1/2

Collegamento del nuovo canale da
fumo Ø160mm alla canna fumaria

esistente Øe/Øi 300/250 mm.
Alla base del raccordo deve
essere inserito il modulo di

ispezione e raccogli condensa.

VIA SANTA MARIA DELLE ROSE

SALA RIUNIONISALA REGIA
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ANTI-UOMINI
ANTI - DONNE

WC H BREAFING

BIBLIOTECA

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

PORTICO

PORTICO

TERRAZZO

FOYER

RECEPTION - ATTESA

LOCALE
TECNICO
RONDINE

LOCALE
TECNICO
CCIAA

LOCALE
MAGAZZINO
CCIAA

GARAGE

Pianta Piano 2° Seminterrato - scala 1:100

Altra U.I.U.

ARCHIVIO

ARCHIVIO

ARCHIVIO

ARCHIVIO

ARCHIVIO

ARCHIVIO

ARCHIVIO
ARCHIVIO

ARCHIVIO

ARCHIVIO

RIPOSTIGLIO
RIPOSTIGLIO

CAVAEU

RIPOSTIGLIO

CAVEDIO

CAVEDIO

GARAGE

INGRESSO

BAGNO

ARCHIVIO
STORICO

LOCALE
CALDAIA

RIPOSTIGLIO

CORRIDOIO

CORRIDOIO

DEPOSITO

MAGAZZINO

ARCHIVIO

ZONA ABITAZIONE
CUSTODE

CONNETTIVO

Pianta Piano 1° Seminterrato (ex CPA) - scala 1:100

Pianta Piano 1° Seminterrato - scala 1:100

CUCINA

SOGGIORNO

CAMERA

CAMERA MATRIMONIALE

INGRESSO LOCALI
CUNICCHIO

BAGNO
CORRIDOIO

CORRIDOIO

SALONEAREA ESTERNA
CONDIZIONATORI

PIANEROTTOLO
ACCESSO REGISTRO
IMPRESE E ARCHIVI

ARCHIVIO
STORICO

AREA
VERDE

MAGAZZINO

PASSAGGIO
ESTERNO

CORRIDOIO

CORRIDOIO

SALA MEDIAZIONE SALA CONCILIAZIONE

WC WC

ARCHIVIO UFFICIO
CONCILIAZIONE

ZONA ABITAZIONE
CUSTODE

TERRAZZO

Pianta Piano Terra - scala 1:100

VIA F.LLI ROSSELLI

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO C.P.A.

UFFICIO DIRETTORE
REGISTRO IMPRESE

UFFICIO

SPORTELLO/UFFICIO SPORTELLO/UFFICIO

SPORTELLO/UFFICIO SPORTELLO/UFFICIO

CORRIDOIO

CORRIDOIO

WC
WC HD

ANTI WC

INGRESSO

ATRIO

ATRIO

PORTICO PORTICO

SPORTELLO/UFFICIO

UFFICIO UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

WC

WCWC

CORRIDOIO CORRIDOIO

SALA ATTESA

VANO
TECNICO

CORRIDOIO

Pianta Piano Mezzanino - Registro Imprese - scala 1:100

S=20.85 mqS=13.30 mq

Pianta Piano Primo - scala 1:100

UFFICIO

UFFICIO

TERRAZZO

UFFICIO SEGRETARIO UFFICIO PRESIDENTE UFFICIO  SEGRETERIA
PRESIDENTE

SALA CONSILIARE

VANO SCALA

TERRAZZO-CHIOSTRINA

UFFICIO STAMPA

UFFICIO DIRIGENTE

ANTI WC

WC

UFFICIO PROTOCOLLO
ARCHIVIO PROTOCOLLO

WC

WC
VANO ANTE ASCENSORE

CORRIDOIO

CORRIDOIO

TERRAZZO

CORRIDOIO

VANO
TECNICO

Pianta Piano Secondo - scala 1:100

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO
UFFICIO

UFFICIO

WC

ANTI WC

WC

WC

VANO ANTE ASCENSORE

VANO SCALA

CORRIDOIO

CORRIDOIO

ARCHIVIO
MAGAZZINO PROVVISORIO

CORRIDOIO

Pianta Piano Terzo - scala 1:100

VANO SCALA

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIOUFFICIO

CORRIDOIO

CORRIDOIO

VANO SCALA

Radiatore 12 elementi
Valvola termostatica 3/4" Radiatore 11 elementi

Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 10 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 10 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore
Valvola
termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 6 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 14 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 5 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 4 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 10 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 11 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 11 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 12 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 6 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 9 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 3 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 5 elementi
Valvola termostatica 3/8"Radiatore 6 elementi

Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 5 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 5 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 30 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 30 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 16 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Ventilconvettore
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 16 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 13 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 12 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 9 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 3 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 3 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 17 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 9 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 6 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 6 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore a piastra
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 16 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 16 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 6 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 4 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 10 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 10 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 21 elementi
Valvola termostatica 3/4"

Radiatore 8 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 9 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 7 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 20 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 3 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 3 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 3 elementi
Valvola termostatica 3/8"

Radiatore 4 elementi
Valvola termostatica 1/2"

Radiatore 3 elementi
Valvola termostatica 3/8"
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CCIAA
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Estintore 6 kg
34A233BC

Committente:
CCIAA di Viterbo
Via F.lli Rosselli n.° 4 - 01100 Viterbo (VT)
C.F.: 01840170565

Il R.U.P.: Economo Sig.ra Roberta Di Pastena

Collaboratori al progetto:
Ing. Fumagalli Massimliano
Ing. Sarteanesi Marco
Ing. Bacchiarri Sergio


